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OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W ZAKRESIE 
WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH SUBSTANCJI PROMIENIOTWÓRCZYCH Nr 11/26
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Biała Podlaska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej w związku z art. 4 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 
r. poz. 416, z późn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757, z 
późn. zm.) oraz § 15 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 
grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 
2017 r. poz. 2294) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych 
w ramach monitoringu substancji promieniotwórczych stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie substancji promieniotwórczych z 
wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Biała Podlaska zaopatrywanego z ujęcia wody przy 
ul. Sitnickiej 103, studnie głębinowe nr 1A, 3A oraz jurajska.

Jednocześnie informuję, że:

- kolejny pomiar stężenia trytu oraz izotopów radu: Ra-226 i Ra-228 należy wykonać za 5 
lat (2031 r.),

- kolejny pomiar aktywności radonu Rn-222 w studni nr 1A należy wykonać za 10 lat 
(2036 r.),

- kolejny pomiar aktywności radonu Rn-222 w studni jurajskiej należy wykonać za 5 lat 
(2031 r.).

UZASADNIENIE

Jakość wody ze studni głębinowych ujęcia wody przy ul. Sitnickiej 103 zaopatrujących 
wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Biała Podlaska oceniono na podstawie badań 
laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach monitoringu substancji 
promieniotwórczych w dniu 02.04.2026 r. (sprawozdania z badań nr: 306913/26/MAL z 
dnia 22.05.2026 r., 306915/26/MAL z dnia 22.05.2026 r. oraz 306914/26/MAL z dnia 
22.05.2026 r.).

Uzyskane wyniki badań wykazały, że stężenia aktywności trytu, izotopów 
promieniotwórczych radu: Ra-226 i Ra-228 oraz radonu spełniają wymagania określone w 
załączniku nr 4: część A - wymagania dotyczące substancji promieniotwórczych oraz część 
B - stężenia pochodne dla promieniotwórczości w wodzie, rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi.

W związku z powyższym kolejne badanie substancji promieniotwórczych ze studni 
głębinowych ujęcia wody przy ul. Sitnickiej 103 zaopatrujących wodociąg zbiorowego 
zaopatrzenia Biała Podlaska zgodnie z § 15 ust. 2 oraz załącznikiem nr 4 części D 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. należy wykonać:

- w zakresie aktywności trytu oraz izotopów radu: Ra-226 i Ra-228 za 5 lat, czyli w 2031 
r.,
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- w zakresie pomiaru stężenia aktywności radonu Rn-222 w studni nr 1A za 10 lat, czyli w 
2036 r.,
- w zakresie pomiaru stężenia aktywności radonu Rn-222 w studni jurajskiej za 5 lat, czyli 
w 2031 r.

Badania w ramach monitoringu substancji promieniotwórczych zrealizowano w Głównym 
Instytucie Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy, Zespół Laboratoriów Badawczych i 
Wzorcujących GIG - PIB, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice (Numer akredytacji AB 005).
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2. Prezydent Miasta Biała Podlaska
3. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
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